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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

Φ

*

*

Θ

ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

*

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

AYTOMATHΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (Σ.Α.Κ.)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (Σ.Α.Κ.)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (Σ.Α.Κ.)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (Σ.Α.Κ.)

XK

AK

XEIΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Σ.A.K. 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Σ.A.K.

STOP
ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Σ.Α.Κ.

PA

MM

ΜΟΝΙΤΟR MODULE ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Σ.Α.Κ.

AL

MM

ΜΟΝΙΤΟR MODULE ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Σ.Α.Κ.

FT

MM

ΜΟΝΙΤΟR MODULE ΒΛΑΒΗΣ Σ.Α.Κ.

PR

MM ΜΟΝΙΤΟR MODULE ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ ΦΙΑΛΗΣ Σ.Α.Κ.

EK

PA

ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΒΡΟΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ADDRESSABLE - 

LiYCY 2x1.5mm2  

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 2x1.5mm2 
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ΥΠΟΓΕΙΟ

Φ Φ

*

Φ

*

Φ

*

Φ

*

Φ

**

Θ

*

Θ

*

Θ

*

Θ

*

Θ

ΙΣΟΓΕΙΟ

AK XK HMAK XK STOPSTOP

PA

MM

FT

MM

AL

MM

PR

MM

Θ

*

*

Φ

*

Φ

*

Φ

*

Φ

*

Φ

*

Θ

*

Θ

*

Θ

*

Θ

*

AK STOPXK AK STOPXK HM

Θ

*

Φ

*

ΥΠΟΓΕΙΟ KANAΛΙ

Π.Σ.Α.Κ.Υ1

Π.Σ.Α.Κ.Υ2

ΒΡΟΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ADDRESSABLE 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΒΡΟΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ADDRESSABLE 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΒΡΟΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ADDRESSABLE 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΒΡΟΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ADDRESSABLE 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΒΡΟΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ADDRESSABLE 

Π.Σ.Α.Κ.Υ3Π.Σ.Α.Κ.Υ4Π.Σ.Α.Κ.Υ5

*

XK
XEIΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Σ.A.K. ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

*

EK PA EK PA

XK

*

XK

*

XK

*

ΟΡΟΦΟΣ

EK PA

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 13 ΦΙΑΛΩΝ INERGEN

80 lt - 300 bar ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

EK PA

XK

*

EK PA

Π.Σ.Α.Κ.Υ1 ΠΙΝΑΚΑΣ Σ.Α.Κ. ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ.Α.Κ. 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 13 ΦΙΑΛΩΝ INERGEN

80 lt - 300 bar ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 13 ΦΙΑΛΩΝ INERGEN

80 lt - 300 bar ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 13 ΦΙΑΛΩΝ INERGEN

80 lt - 300 bar ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 17 ΦΙΑΛΩΝ INERGEN

80 lt - 300 bar ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΕΠ.Π5 ΕΠ.Π4

KAΛΩΔΙΟ Π.ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑ 

LiYCY 4x1.5mm2  

EΠ.Π1 EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΠ.Π2

ΕΠ.Π3

ΕΠ.Π1

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑα/α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓXΘΗΚΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΛΙΛΙΑΝΑ ΝΑΣΟΙ

MHXANOΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ασκληπιού 120  - 114 71 Αθήνα τηλ 210 6452439

ΘΕΜΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

(ΔIEYΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΛΙΛΙΑΝΑ ΝΑΣΟΙ

HΛ=ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

KΑT = KAΤΑΣΒΕΣΗ

ΚΛ = ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΥΡ = ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

YΔ=ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Υ.Υ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΧΩΡΩΝ KATAΣΒΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

KAT- 5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
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